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�( Conformità tracciamenti e frazionamento aree e confini

�/ Conformità rispetto dei vincoli ambientali

�0 Conformità tracciatura plano - altimetrica impianto

�, Conformità picchettazione linee

�1 Conformità interferenze 2

) (

G1 Conformità montaggio apparecchiature 2

G2 Conformità delle carpenterie di sostegno 2

G3 Conformità delle distanze minime di isolamento 2

G4 Conformità posizionamento scomparti, telai e armadi protezioni

G5 Conformità armamenti e calate 2

G6 Conformità collegamenti AT – MT – BT 2

G7 Conformità corretto bilanciamento complessi di rifasamento

G8 Conformità impianti speciali
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I1
Verifica conformità cavidotto (profondità scavi di canalizzazioni,

materiali, accessori impiegati)
2

I2 Verifica conformità cavo al progetto approvato da ENEL 2

I3 Verifica conformità terminali  cavo al progetto approvato da ENEL 2

I4
Verifica corretta posa in opera del cavo secondo la sezione di

posa 

I5
Verifica corretta esecuzione giunti di potenza e di isolamento degli

schermi
2

I6
Verifica materiale riempimento scavi, spessore manto d’usura e

bynder

I7
Verifica della profondità di interramento, delle dimensioni e della

sagomatura dei blocchi di fondazione

I8 Verifica dell’infissione e verticalità dei sostegni

I9
Verifica della tipologia di materiale impiegato e della verniciatura dei 

sostegni

I10 Verifica del montaggio degli armamenti, isolatori, giunzioni e amarri

I11 Verifica del passaggio aereo/cavo e delle calate

I12 Verifica della tesatura dei conduttori

I13 Verifica dei collegamenti di terra 2

I14
Verifica di rispetto delle distanze tra le fasi e con le masse e dei

franchi verso terra
2
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M1 Verifica del layout con esame a vista e collaudi in sito 2

M2 Prove funzionali Sezione AT 2

M3 Prove funzionali Trasformatori AT/MT

M4 Prove funzionali Sezione MT

M5 Prove funzionali complesso compensazione neutro

M6 Prove funzionali quadro S.A e contatori energia

M7 Prove funzionali stazione di alimentazione integrata 110/24

M8 Prove funzionali raddrizzatori, batterie, EAC ed oscilloperturbografo

M9 Prove di isolamento dei cavi MT o BT 2

M10 Verifiche dielettriche sui quadri MT 2

M11 Verifica impianto di terra 2

M12 Verifiche su edifici (impianti tecnologici - elettrici - finiture)

M13 Prove sui raccordi e linee AT

M14 Prove sulle linee MT

M15 Controllo della documentazione tecnica per l'esercizio dell'impianto 2
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